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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/23 - ESCLARECIMENTOS Nº 03 
 
 
PERGUNTA: 
 
Sobre o orçamento apresentado por essa Instituição, não visualizamos os seguintes 
itens: 
  
Luvas de eletrofusão de 315mm; 
Luvas de eletrofusão de 400mm; 
  
Essas luvas serão utilizadas para fechamento das colunas, em média a cada 120 mts, 
pois não tem como serem feitas em TERMOFUSÃO. 
 
 
 
 
RESPOSTA: 
 
A união dos tubos será executada através de soldas termofusão. 
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